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1 主题内容与适用范围 
 
本标准规定了制造锅炉受压元件时的管子弯曲半径。 
本标准适用于固定式热水锅炉和额定蒸汽压力不大于 3.82MPa的固定式蒸汽锅炉。 

 
2 管子弯曲半径 
 
管子弯曲推荐采用表 1中的数值。 
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注：加括号的数值表示保留。 
 
 
 
 
 
 
 
 
附加说明： 
本标准由上海发电设备成套设计研究所、上诲工业锅炉研究所提出和归口。 
本标准由锅炉专业标准修订组负责起草。 
本标准 1975年首次修订，1988年第一次修订。 
自本标准实施之日起，原一机部标准 JBl624—75中，低压锅炉管子弯曲半径作废。 

 


